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 current  direction / Stromflussrichtung
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work pulse
Arbeits-
impuls
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Measuring voltage
Messspannung
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Measuring current
Messstrom

tariff
Tarif
T1/T2

sync.
Sync.

Inputs
Eingänge
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k1 l1
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23

Relay 2Relay 1

Kontakte geöffnet bei 
fehlender Spannungs-
versorgung oder  Alarm!

Contacts are open by
no power or alarm! 

l3

25 30 31 3332

L2

N
L3

L1

A B

6260 61 63

Output
Ausgang

analog
Analog

A1 A2 A3

to other bus devices
and line termination

zu weiteren Busteilnehmern
bzw. Leitungsabschluss

option - Option

max. C2 automat - max. C2 Automat
max. 1 A slow-blow - max. 1 A träge

* For supply voltage, see type plate
* Versorgungsspannung siehe Typenschild

circuit breaker - Trennvorrichtung

2627

option - Option  
Profibus DP

l4 k4

option - Option  
TCP / IP

KBR eBus /
Modbus

meas. current - neutral
Messstrom - Neutralleiter

k4

26

l4

27
see below
Siehe unten

modbus serial
Modbus seriell

RS 485
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